ZARZADZENIE NR 47/2020

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

W sprawie: postepowania na wypadek zaniku tlenu medycznego w instalacii centralnej budynku szpitala

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zarza-
dza, co nastepuje:

§1

W przypadku stwierdzenia zaniku tlenu medycznego w instalacji sciennej nalezy
bezzwtocznie odkreci¢ zawory na butlach tlenowych znajdujacych sie na oddziale celem
uzupetnienia tlenu w instalacji.

O fakcie odkrecenia butli tlenowych nalezy poinformowaé pracownika dyzurujacego
danego dnia pod telefonem.

Do ustalania grafiku oséb dyzurujacych pod telefonem i przekazywania go z odpowiednim
czasowym wyprzedzeniem pielegniarkom na oddziaty szpitalne wyznaczam Kierownika
Dziatu Gospodarczo-Technicznego Mariana Kukute.

W przypadku nieuzyskania potgczenia ze wskazanym pracownikiem na dyzurze, nalezy
skontaktowac sie , z ktérymkolwiek pracownikiem wskazanym ponizej:

- Marian Kukuta nr tel.: 730 948 685,

- Marek Michalski nr tel.: 885 193 115,

- Krzysztof Nowak nr tel.: 732 277 280.

5. Pracownik petnigcy dyzur przez telefon zobowigzany jest stawi¢ sie w Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach w czasie nie dtuzszym niz 30 minut od telefonicznego wezwania.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Otrzymuja:

- wg rozdzielnika




